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Должность Ф.И.О. Дата Подпись

1Т-2,5-35/6

АС-70  L-1,5 км

1Т-2,5-35/6

ПС 35/6 кВ «2-ая 

бригада»  2

ПС 35/6 кВ «Катангли»  1

АС-50  L-5,15 км

ОРУ 35 кВ

«НГЭС»

АС-240  L-36 км

ПС 35/6 кВ «Монги»  6

ПС 35/6 кВ «Даги»  7

ПС 35/6 кВ «Мирзоева»  8

1Т-4-35/6 2Т-4-35/61Т-4-35/6 3Т-6,3-35/6

1Т-4-35/6 2Т-4-35/6

АС-70 L-7,5 км

АС-50  L-6,85 кмАС-95  L-3,18 км

1Т-4-35/6 2Т-4-35/6

0,04-j0,04

АС-70 L-9,3 км

«Т-522"

«Т-523"

ПС 35/6 кВ «Вал»  9 

ПС 35/6 кВ «Бам»  3

ПС 35/6 кВ «Пром-База»  4

1Т-2,5-35/6 2Т-1,6-35/6

2Т-4-35/6

0,00-j0,00

0,52-j0,33

0,93-j0,95

0,20-j0,37 0,01-j0,03 0,00-j0,00

0,21-j0,40 0,43-j0,25

2,8-j1,4

1,1-j0,42

0,09-j0,01

Даги-Вал АС-70 

L-18,6 км

2,8-j1,4

1,1-j0,42

0,05-j0,08

0,02-j0,01

0,21-j0,28

4,25-j1,96

0,52-j0,33

0,07-j0,00

0,05-j0,08

L-91 км

L-19,81 км

 АС-70 L-11,1 км
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АС-50  L-0,83 км

КРУ 35кВ ЭСН  4  

«ЭК Катангли»

0,00-j0,00

0,00-j0,00

0,00-j0,00

«Берёзовский тупик»

0,00-j0,000,00-j0,00

0,00-j0,00

АС-50  L-0,8 км
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